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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является пошаговой инструкцией развёртывания ПО 

«Автоматизированная система мониторинга и управления» (далее – «АСМиУ»). 

В руководстве описаны перечень и процедура установки всех необходимых 

программ и базы проекта «АСМиУ». 

Настоящий документ актуален для ПО «АСМиУ» версии 6.0.5 и выше.
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Перечень принятых сокращений 

АСМиУ– автоматизированная система мониторинга и управления; 

ООО НПП «ЭКРА» – Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие «ЭКРА»; 

ОС – операционная система; 

ПК – персональный компьютер 

ПНР – пуско-наладочные работы; 

ПО – программное обеспечение; 

СУРЗА – система управления, регистрации, защиты и автоматики 



 

 

1 Назначение и возможности 

ПО «АСМиУ» предназначено для различных СУРЗА, с целью мониторинга и 

управления параметрами работы, хранения и анализа осциллограмм и трендов, получения 

аварийных и информационных сообщений СУРЗА. 

ПО «АСМиУ» предоставляет следующие возможности: 

 отображение мнемонической схемы системы, показывающей текущее состояние 

оборудования, наличие готовности и аварийные состояния всех элементов системы; 

 отображение панели состояний, показывающей состояние защит, наличие либо 

отсутствие команд, отображение состояния выключателей, наличие связи с устройствами; 

 просмотр, анализ и печать графиков мгновенных и действующих значений токов, 

линейных напряжений и множества других величин в различных масштабах по времени и 

амплитуде. Настройка параметров графиков в режиме выполнения программы; 

 ведение трендов регистрируемых величин с изменяемым шагом выборки; 

 ведение лога событий. Настройка отображаемых полей, количество дней и строк 

в логе событий, изменение текстов выводимых в лог событий без изменения исходного кода 

программы. Составление отчётов за определенный период времени; 

 изменение параметров режимов работы СУРЗА; 

 синхронизация времени в контроллере устройства по текущему системному 

времени компьютера. 
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2 Системные требования 

Минимальные системные требования для функционирования программы и 

разработки базы проекта: 

 операционная система Microsoft версии не ниже Windows 10 или на базе Linux 

(Astra Linux SE 1.7 и выше, Debian 10 и выше, Ubuntu 22.04 и выше); 

 программное обеспечение для просмотра веб-сайтов (браузер) Edge, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera Browser, Яндекс.Браузер; 

 разрешение экрана не менее 1024 на 600 пикселей; 

Поддерживаемые архитектуры: х64. 

Аппаратные требования для функционирования программы и разработки базы 

проекта: 

 процессор с тактовой частотой 1,0 ГГц или выше, 4 Гбайт оперативной памяти или 

больше; 

 минимальное место на диске от 500 Мбайт (в зависимости от настроек трендов и 

объёма событий). 
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3 Установка программ 

Установка программы осуществляется с помощью дистрибутивов ПО на 

электронном носителе или с помощью облачного файлового сервера. Актуальные 

дистрибутивы в рамках ранее реализованных проектов предоставляются по запросу на 

ekra@ekra.ru. 

3.1 Установка портативной версии 

3.1.1 Скачайте архив и поместите его в домашней директории на диске ПК, на котором 

необходимо выполнить установку ПО. 

3.1.2 Откройте проводником содержимое архива и разархивируйте папку с ПО «АСМиУ» 

на диск ПК. 

3.1.3 Для Linux выполните подготовительные операции: 

3.1.3.1 Установите права на исполнение файла «\linux-x64\prep-linux-x64.sh», либо по 

нажатию правой кнопки в свойствах файла, либо выполнив команду в терминале в 

папке с программой: 

sudo chmod +x prep-linux-x64.sh 

3.1.3.2 Запустите командный файл «prep-linux-x64.sh» на исполнение. 

3.1.4 Запустите на исполнение файл «\win-x64\start win-x64.cmd» для Windows или «\linux-

x64\start-linux-x64.sh» для Linux из папки программы. 

3.2 Установка deb-пакета для Linux: 

3.2.1 Скачайте архив с именем Setup_ASMiU_v6.x.y.z_linux-x64.zip и поместите его на 

съемный USB-накопитель. 

3.2.2 Подключите USB-накопитель к ПК и выберите во всплывающем уведомлении 

Открыть в менеджере файлов или Подключить. 

 

Рисунок 3.1 – Монтирование диска 

 

mailto:ekra@ekra.ru
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3.2.3 Перейдите в менеджере файлов в папку с архивом из п.3.2.1. Разархивируйте 

проводником содержимое архива с ПО «АСМиУ» на USB-накопитель, используя 

контекстное меню «Распаковать->Распаковать во вложенную папку». 

 

Рисунок 3.2 – Распаковка архива 
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3.2.4 Скопируйте папку с ПО «АСМиУ» с USB-накопителя в домашнюю директорию на 

диске ПК. 

 

 

Рисунок 3.3 – Копирование папки в домашнюю директорию 
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3.2.5 Запустите на исполнение файл «install.run» из папки с deb-пакетом для установки ПО 

«АСМиУ» на ПК. 

 

Рисунок 3.4 – Запуск установки 

3.2.6 При запросе пароля введите пароль пользователя с правами Администратора ПК. 

При вводе пароля его символы не отображаются для безопасности. 

 

Рисунок 3.5 – Ввод пароля 
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3.2.7 Дождитесь успешного окончания процесса установки 

 

Рисунок 3.6 – Процесс установки 

3.2.8 Запуск ПО «АСМиУ» может быть осуществлён либо с ярлыка на рабочем столе, либо 

через пункт меню «Пуск -> Сеть -> АСМиУ 6.х» 

 

Рисунок 3.7 – Ярлык запуска веб-сервера 
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3.2.9 ПО веб-сервера выполняется в окне терминала. 

 

Рисунок 3.8 – Окно терминала с работающим веб-сервером 



14 

 

4 Настройка ПО «АСМиУ» 

4.1 Настройка веб-сервера 

4.1.1 Выполните запуск одного из рекомендуемых браузеров. 

4.1.2 Введите в адресную строку браузера адрес страницы входа в ПО 

https://localhost:5000. 

4.1.3 Дождитесь появления формы авторизации. Авторизуйтесь, нажав кнопку «Гостевой 

вход». 

4.1.4 Для настройки параметров веб-сервера смените пользователя на пользователя c 

правами не ниже «Инженер по эксплуатации» открыв вкладке по пути Сервис – Смена 

пользователя и введя соответствующий пароль (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Смена пользователя для настройки параметров веб-сервера 

Пароли для доступа к программе (по мере увеличения прав пользователя): 

Оператор: 111  
Инженер по эксплуатации: передается обслуживающей организации при ПНР, либо после 

отгрузки  
Инженер по сервису: при необходимости выдаётся организациям для выполнения 

ограниченных действий  
Инженер по наладке: выдаётся только организациям, прошедшим обучение и 

получившим сертификат на проведение ПНР оборудования 
производства ООО НПП «ЭКРА»  

Разработчик: пароль известен только разработчикам данного ПО  

 

https://localhost:5000/
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4.1.5 Для настройки параметров веб-сервера перейдите на вкладку Сервис – Настройки 

(рис. 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Настройки веб-сервера 

4.1.6 Во вкладке настроек веб-сервера настройте группу Основные: 

4.1.6.1 Измените путь к базе проектов (введите путь в поле Путь к основной 

директории с проектами); 

4.1.6.2 Измените путь к папке проекта (нажмите кнопку Обзор и найдите проект в 

списке по части его имени используя поле Фильтр); 

4.1.6.3 Настройте URLs веб-сервера: 

https://localhost:5000;https://192.168.100.220:5000 , где IP-адрес вместо 192.168.100.220 

укажите адрес вашего ПК; 

4.1.6.4 Выберите язык интерфейса веб-сервера Русский или Английский. 

4.1.7 Последовательно нажмите кнопки Сохранить и затем Перезапуск. 

https://localhost:5000;https:/192.168.100.220:5000
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5 Запуск ПО «АСМиУ» с заданными параметрами 

5.1 Настройка запуска ПО «АСМиУ» с ключами 

5.1.1 Ключевые слова в ПО «АСМиУ» позволяют запускать ПО «АСМиУ» с выбранными 

параметрами. 

5.1.2 Для запуска ПО «АСМиУ» с ключевыми словами сделайте следующее: 

5.1.2.1 создайте копию файла «start win-x64.cmd» для Windows или «start-linux-

x64.sh» для Linux из папки программы и откройте для редактирования; 

5.1.2.2 добавьте один или несколько ключей для вызова программы: 

ASMIU6.exe [--urls] [-d] [--config]. 

5.2 Ключи запуска ПО «АСМиУ» 

5.2.1 Описание ключей запуска ПО «АСМиУ»: 

5.2.1.1 --urls – замещение URLs веб-сервера, например: 

--urls "https://localhost:5000;https://192.168.100.220:5000". 

5.2.1.2 -d – запуск ПО «АСМиУ» с отключённым запуском связи с устройствами (без 

возможности запуска обмена). 

5.2.1.3 --config – путь к файлу с настройками веб-сервера, например:  

--config "..\настройки.csv". 


	1 Назначение и возможности
	2 Системные требования
	3 Установка программ
	3.1 Установка портативной версии
	3.1.1 Скачайте архив и поместите его в домашней директории на диске ПК, на котором необходимо выполнить установку ПО.
	3.1.2 Откройте проводником содержимое архива и разархивируйте папку с ПО «АСМиУ» на диск ПК.
	3.1.3 Для Linux выполните подготовительные операции:
	3.1.3.1 Установите права на исполнение файла «\linux-x64\prep-linux-x64.sh», либо по нажатию правой кнопки в свойствах файла, либо выполнив команду в терминале в папке с программой:
	3.1.3.2 Запустите командный файл «prep-linux-x64.sh» на исполнение.

	3.1.4 Запустите на исполнение файл «\win-x64\start win-x64.cmd» для Windows или «\linux-x64\start-linux-x64.sh» для Linux из папки программы.

	3.2 Установка deb-пакета для Linux:
	3.2.1 Скачайте архив с именем Setup_ASMiU_v6.x.y.z_linux-x64.zip и поместите его на съемный USB-накопитель.
	3.2.2 Подключите USB-накопитель к ПК и выберите во всплывающем уведомлении Открыть в менеджере файлов или Подключить.
	3.2.3 Перейдите в менеджере файлов в папку с архивом из п.3.2.1. Разархивируйте проводником содержимое архива с ПО «АСМиУ» на USB-накопитель, используя контекстное меню «Распаковать->Распаковать во вложенную папку».
	3.2.4 Скопируйте папку с ПО «АСМиУ» с USB-накопителя в домашнюю директорию на диске ПК.
	3.2.5 Запустите на исполнение файл «install.run» из папки с deb-пакетом для установки ПО «АСМиУ» на ПК.
	3.2.6 При запросе пароля введите пароль пользователя с правами Администратора ПК. При вводе пароля его символы не отображаются для безопасности.
	3.2.7 Дождитесь успешного окончания процесса установки
	3.2.8 Запуск ПО «АСМиУ» может быть осуществлён либо с ярлыка на рабочем столе, либо через пункт меню «Пуск -> Сеть -> АСМиУ 6.х»
	3.2.9 ПО веб-сервера выполняется в окне терминала.


	4 Настройка ПО «АСМиУ»
	4.1 Настройка веб-сервера
	4.1.1 Выполните запуск одного из рекомендуемых браузеров.
	4.1.2 Введите в адресную строку браузера адрес страницы входа в ПО https://localhost:5000.
	4.1.3 Дождитесь появления формы авторизации. Авторизуйтесь, нажав кнопку «Гостевой вход».
	4.1.4 Для настройки параметров веб-сервера смените пользователя на пользователя c правами не ниже «Инженер по эксплуатации» открыв вкладке по пути Сервис – Смена пользователя и введя соответствующий пароль (рис. 4.1).
	4.1.5 Для настройки параметров веб-сервера перейдите на вкладку Сервис – Настройки (рис. 4.2).
	4.1.6 Во вкладке настроек веб-сервера настройте группу Основные:
	4.1.6.1 Измените путь к базе проектов (введите путь в поле Путь к основной директории с проектами);
	4.1.6.2 Измените путь к папке проекта (нажмите кнопку Обзор и найдите проект в списке по части его имени используя поле Фильтр);
	4.1.6.3 Настройте URLs веб-сервера: https://localhost:5000;https://192.168.100.220:5000 , где IP-адрес вместо 192.168.100.220 укажите адрес вашего ПК;
	4.1.6.4 Выберите язык интерфейса веб-сервера Русский или Английский.

	4.1.7 Последовательно нажмите кнопки Сохранить и затем Перезапуск.


	5 Запуск ПО «АСМиУ» с заданными параметрами
	5.1 Настройка запуска ПО «АСМиУ» с ключами
	5.1.1 Ключевые слова в ПО «АСМиУ» позволяют запускать ПО «АСМиУ» с выбранными параметрами.
	5.1.2 Для запуска ПО «АСМиУ» с ключевыми словами сделайте следующее:
	5.1.2.1 создайте копию файла «start win-x64.cmd» для Windows или «start-linux-x64.sh» для Linux из папки программы и откройте для редактирования;
	5.1.2.2 добавьте один или несколько ключей для вызова программы:


	5.2 Ключи запуска ПО «АСМиУ»
	5.2.1 Описание ключей запуска ПО «АСМиУ»:
	5.2.1.1 --urls – замещение URLs веб-сервера, например:
	5.2.1.2 -d – запуск ПО «АСМиУ» с отключённым запуском связи с устройствами (без возможности запуска обмена).
	5.2.1.3 --config – путь к файлу с настройками веб-сервера, например:




